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Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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52300  RISTIINA
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Näyte otettu Kuolimosta

Analyysi Menetelmä Yksikkö 5980-1
Vesistövesi
Kuolimo

Rajat Tarkkuus

Escherichia coli * Colilert Quanti-
Tray

MPN/100ml < 1

Sähkönjohtokyky * SFSEN27888/9
4

mS/m 5,0 ±0,3

Väriluku * SFS-EN ISO 
7887/95

mg Pt/l 20

Kemiallinen 
hapenkulutus, COD 
Mn

* SFS 3036/81 mg/l 6,2 ±0,9

Kokonaisfosfori * SFS 3026/86 k µg/l < 2
* = näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä (k = kumottu menetelmä). Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Lausunto 5980-1: Kuolimon veden laatu oli tutkittujen ominaisuuksien suhteen erinomainen. Vesistö 
oli hyvin karu, sillä fosforia oli alle määritystarkkuuden. Veden hygieenisyys oli 
erinomainen. Vedessä oli vähän humusta, mutta havaintopaikka luokitellaan melko 
kirkasvetiseksi. Vesi oli niukkasuolaista. 
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